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Dr. Martin Borrazas




Pozos operativos a enero 2020

® Pozo para reemplazo (no operativo)
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Pozos operativos a enero 2020

Pozo a reemplazar por 3 pozos someros (Pozos Tipo 1)

® Pozo nuevo a reemplazar (Pozo Tipo 2)
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ceal2. | PROF. DESCRIPCION SIGNOS ENTUBAMIENTO
GICA (m) LITOLOGICA CONVENCIONALES
0,50
0,00
I 0,00 m :
Cementado
g ARENA SUELTA /
g SIN MATERIAL CARBONATICO
2]
£ 3,00 _
5 m de cafieria lisa de acero negro @ 6"
I+ 500m 5.00
_ Perforacion @ 13"
_..-10 m de filtros de acero galvanizado & 6"
o LIMO ARENOSO, CON MATERIAL 308
5 30og __-Prefiltro de grava
Q 504
£ CALCAREO DISEMINADO 952
o 3096
1m de cafo deposito & 6"
15,00
o
! | 4600m Lo

O

Municipalidad de

Trenoue
Laucuen

INTENDENTE:

Dr. Miguel Ferndndez

SECRETARIO DE GESTION Y PLANIFICACION:
Dr. Martin Borrazas

REPOTENCIACION BATERIA
POZOS MARI LAUQUEN

PLANO:

POZO TIPO

PROYECTO:

Direccion de Servicios Sanitarios ABRIL 2022
y Alumbrado Pdblico
1 Ing. Domingo Lanciano ESCALA:

S/E




EDAD
PROF. DESCRIPCION SIGNOS
GEOLO-1 ™ (m) LITOLOGICA CONVENCIONALES ENTUBAMIENTO
0,50
0,00 \
0,00 m .
1 N
§ % Cementado
o § % 4 m de caferia lisa de acero negro @ 8"
. il
g /
* 4,00 &\ ||” J
O O Sesammsemmsram—, 1 .., ()
5,00 m 10 m de filtros de acero galvanizado @ 8"
Perforacion @ 16"
! 3 mde cafieria lisa de acero negro @ 8"
14,00 :
o LIMO ARENOSO, CON MATERIAL |” -
g : Prefiltro de grava
E CALCAREO DISEMINADO 4 “ b
& 17,00 .
6 m de filtros de acero galvanizado @& 8"
2 m de cafio deposito @ 8"
23,00
Llosoom 25,00
Municipalidad de INTENDENTE: . PROYECTO:
Tren ue Dr. Miguel Ferndndez REPOTENCIACION BATERIA PLANO' Direccion de Servi.cios Sanitarios ABR"— 2022
SECRETARIO DE GESTION Y PLANIFICACION: POZO Tl PO 2 fn A_lu&t:;?: °o PS,t:,l'cciZno ESCALA:
Lauduen POZOS MARI LAUQUEN 9. Doring

Dr. Martin Borrazas
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